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Programmazione 
Un programma = tempo di inserimento + tempo di disinserimento +  
giorni di inserimento e disinserimento 
Programmi con giorni di inserimento/disinserimento predefiniti 
• DAY 1 - 7 (LU - DO) • DAY 1 - 5 (LU - VE) • DAY 6 - 7 (SA e DO)

MicroRex D21/D22 Plus2 

6 037 70 / 71

Programmatore orario

L
N

L N

L
N

MENU OK

+

1L

2N

MENU OK

+

1200 W

60 VA

2300 VA

60 W  7µF

+

c

R

1800 W

+

1800 W

2300 W

+

3680 W

!   Indicazioni di sicurezza

Questo prodotto deve essere installato solo da un elettricista, in caso contrario ci si espone al pericolo di incendio o di scosse elettriche. 
Prima di procedere all‘installazione, leggere le istruzioni per l‘uso, attenersi al luogo di montaggio specifico al prodotto e utilizzare solamente 
accessori originali. Tutti i prodotti Legrand devono essere aperti e riparati esclusivamente da operatori alle dipendenze della Legrand che 
siano stati appositamente addestrati. In caso di apertura o riparazione non autorizzata cessano tutti i diritti di responsabilità, sostituzione e 
garanzia.  
L’apparecchio contiene una cella primaria (Li) CR2032. Al termine della vita utile del prodotto, questa deve essere rimossa in modo tecnica-
mente  appropriato e smaltita in rispetto della protezione ambientale come previsto dalla normativa in materia vigente del Paese in questione.  

Il dispositivo non deve essere utilizzato su bassa 
tensione di sicurezza.

 
 
 Modo de funcionamento  
Typ 1.B. S. T.  
IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7 
Funcionamento em ambiente normal 
Montaggio: installazione di  
 distributore 
Grado di impurità: 2 
Uscita di inserimento a potenziale zero 
Tensione impulsiva nominale: 4 kV

 28 14 / channel

 ± 1 s /  giorno alle condizioni di installazione tipiche 

230V 50/60Hz 

1x 16A/250V~µ cos ϕ = 1 2x 16A/250V~µ cos ϕ = 1

0,9 W  1,3 W

M

1 ... 4 mm2 0,5 ... 2,5 mm2

230V 50/60Hz 

6 037 70 6 037 71

Potenza  
assorbita

Riserva di carica  3 anni

+-

+
-

- 20 °C … +55 °C

- 20 °C … +60 °C

C1

C2

Conferma della selezione di menu o  
accettazione dei parametri

• Selezione delle voci di menu o impostazione 
  dei parametri.
• Selezione dei canali

Selezione di menu, indietro nel menu,
Azionamento >1s = indietro al display di  
  funzionamento

IP 20

Programmi  
memorizzabili

Precisione  
dell’orologio



MODIFYPROG

C1

Reset

Avvertenza! 
La memoria viene cancellata, tutti i  
dati impostati vanno persi.
Premere contemporaneamente tutti i tasti e tenere premuto per  
2 secondi, poi rilasciare. 
Ora, data, ora legale/ora solare e tempi di inserimento/disinserimento 
devono essere impostati di nuovo.
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•  •  •  

Modificare programma

Modificare tempi di  
inserimento/ 
disinserimento

Modificare giorni di 
inserimento/ 
disinserimento
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DEL ONE ->cancellare singolo programma ,  DEL C1/2 -> cancellare programmi di un canale
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DAY 1 DAY 2

prog -> Programmi nell‘ordine in cui sono stati immessi  SERIAL -> Comandi di commutazione in ordine cronologico

Mode    PERManent Commutazione forzata continua  Marcia / Arrestof

C1
AUTO

C 2

PERMMODE
C1

C2

EXTRA

AUTO PERMMODE EXTRA

TIME/DATE SU WI
PROG
MODE

SET

AUTO EXTRAPERM
PROG
MODE

SET

AUTO EXTRAPERMMODE
C1

AUTO EXTRAPERMMODE
C1
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TIME

C1   ON

6 7
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6 7

PERM
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PERMMODE
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Mode   EXTRAg

C1
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C 2
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1 32 4 5
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PROG
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SET

AUTO EXTRAPERM
PROG
MODE

SET

AUTO EXTRAPERMMODE
C1

AUTO EXTRAPERMMODE
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C1 C2

Lo stato di commutazione predefinito dal programma viene invertito. All’attivazione del successivo comando di inserimento/ 
disinserimento l‘interruttore orario riprende l‘inserimento/disinserimento.

 MODIFYPROG

Prog   MODIFY Prog   MODIFY

+

Prima di smontare il modulo l‘apparecchio deve essere messo fuori tensione
e alimentato di nuovo solo dopo aver rimontato il modulo.
Utilizzare esclusivamente tipi di batterie cella litio (Li) CR2032, 3V. Tipi ad alta temperatura 
min +70°C.

Prog   TEST


